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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 3581/23

Zleceniodawca: Szkola Podstawowa nr 24 im. Bohateréw Wrzesnia 1939
ul. Ogrodowa 3/5, 87-100 Toruni

Numer zlecenia: 3581/23

Numer i opis probki:

5039/23 — woda 7 systemu cyrkulacji — niecka basenowa — temperatura pobranej probki wody wg PN-77/C-04584" — 28,0°C

Badany obiekt: woda basenowa

Stan prébek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Prébki pobral: pracownik Laboratorium — Ewa Wiéniewska, zgodnie z planem pobierania prébek, nr protokotu pobrania 2197/23
Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 - A, PN-ISO 5667-5:2017-10 - A

Miejsce pobierania: Szkofa Podstawowa nr 24 im. Bohaterdw Wizesnia 1939; ul. Ogrodowa 3/3, 87-100 Torus,

Data i godzina pobrania:

19.09.2023 godzina 1310

Data i godzina dostarczenia: 19.09.2023 godzina 15%

Data rozpoczecia badan: 19.09.2023
Data zakonczenia badan: 21.09.2023

WYNIKI DLA PROBKI nr 5039/23

L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka WYNIK Niepewnosé 2 para‘n‘;:tr:;iina 1
1. | Escherichia coli s gﬁiﬁ?&;ﬂf& L WZ;.A‘ e P 0 - 0
2. | Pseudomonas aeruginosa :E;iﬁ lf?lgalct;?iizi?:?'gnowcj A | jtk/100 ml 0 - 0
3. | Ogdlna liczba mikroorganizméw w 36°C &ri;sz I]Jslﬁl(ﬁf\fri:-zgg:iew walsbny A | jtk/ml 7 [3; 1,6%101] 20%
4. iggiﬁfﬂ?ﬁgﬁ?ﬂ:&i‘;{ PN-EN ISO 8467:2001 Al mg <0,50 (0,50£0,06)+ ;

Wyniki badan mikrobiologicznych autoryzowal i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr inz. Agnieszka Bartotd

Wyniki bada fizykochemicznych autoryzowat i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr Iwona Paradowska

Data wystawienia sprawozdania: 21.09.2023

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci. Wyniki badan dotyczq wylgeznie pobieranego/ badanego

obiektu.
Sprawozdanie zawiera 1 strong.

Objasnienia:

Wartos¢ parametryczna — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Niepewnos¢ pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszerzona. Wspdtezynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95

postgpowania.

W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewnosé rozszerzona zostata oszacowana zgodnie z

zawierajq niepewnosci zwiqzanej z pobraniem i transportem probii.

Podana wartos¢ stanowi réznice pomiedzy wartosci

(wynik utlenialnosci dla wody doplywajqcej — 1,46 mg/l).

Nie dotyczy plywalni odkrytych

A — metoda akredytowana zgodnie = zakresem akredytacyi AB 429
W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia

# - badania wykonane w miejscu pobrania prébek

*- granica wykrywalnosci od I jtk/100 ml

** - dla rezultatow badania podanych w formie ,,< lub > y", gdzie

akredytowanej wraz z niepewnoscig rozszerzong dla tej wartosci,

Druk nr PJ 24 - 10 2023.04.04 wyd. 18

Koniec sprawozdania

dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiadac woda na phwalniach
%. Niepewnos¢ rozszerzong podano dla cafosci
PN-ISO 29201:2022-02. Podawane wartosci niepewnosci nie

q tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzonej do plywalni

Y = wartos¢ menzurandu odpowiadajqca dolnej/gérnej wartosci zakresu pomiarowego metody
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